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CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIONAREA de bunuri :

»Dotari echipamente centrale termice —Centrele din cadrul DGASPC Timis”
1.DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare
Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate cu prevederile Legii
Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul - cadru de
organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate
juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor
Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului Timis.
2.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Obiectul prezentului caiet de sarcini este achizitia de echipamente pentru dotarea centralelor termice
proprii, conform listelor de cantitati ( ANEXA ).
3. ELABORAREA OFERTEI
Oferta tehnica va avea detalii despre:garantia oferita,transport si pachetizare echipamentelor.
Oferta tehnica va respecta toate cerintele impuse de la pct.4, ANEXA I.

4 DESCRIEREA LUCRARILOR

Achizitia echipamentelor necesare echiparii centralelor termice propriia, ANEXA1




ANEXA |

CENTRALE TERMICE

Locatii

Tip cazan Echipamente necesar a fi achizitionate Buc | 1ucrari OBS
1.CPRU TIMISOARA,str.Damsescu nr.53
1.Boiler V=500 I, 1 Procurare
2.CRRN LUGOJ
Str.Fagetului, nr. 158
Confort K1000 1. Boiler 10001 +kit 2 Procurare
1200Kw122mc/h
VAP 1000x0.5
700Kw
Gaz metan
3.CP LUGOJ
Str. Bocsei nr. 32
TA1-100. Procurare
Cosuri de fum inox 250 dublu izolate-complet echipate

Pu=129 Kw E=am 3
Gaz metan

1. Pompa circulatie R2S 42-90F sau echivalent Procurare
TA1l-60

Distanta intre racorduri 250 mm 1
Pu=55 Kw Tip racorduri flansa
Racord flansa DN 40
Gaz metan 2. Pompa boiler VA35/130,cuplare 11/2” sau a2 Procurare
echivalent

4.CPCD RECAS




Str.Plopilor

[ 1. Vas de expansiune 300 I+kit instalare 1 Procurare
]
THERMANSI Athina =
| 2. Pompa boiler 25/60-180, sau echivalent 1 Procurare
195 |
‘ 3. Vana inchidere clapa fluture DN 80, 2 Procurare
Pt=234 Kw ‘
Gaz metan |
I
5.CIA VARIAS
MK 170 i 1. Boiler 300 litri +kit instalare 1 Procurare
Pn=175 Kw 2. Pompa boiler tip A50/180XM sau echivalent 1
Procurare
Gaz metan
| 3. Pompa circulatie apa calda TOP 530/7 sau 1 Procurare
BalturT-AR-ZOO | echivalent
\
Pn=232Kw-Gaz | a. Pompa circulatie apa calda TOP $30/10 sau 1 Procurare
metan ‘! echivalent
i
5. Centrala termica murala 24 kw+kit instalare Procurare
|
|
6.CP GAVOJDIA
Cazan Baltur r 1. Pompa circulatie agent termic DN 100 1 Procurare
Pn=730 Kw | Distanta intre racorduri 550 mm
' Tip racorduri flansa
Comb.lichid{tipM). Racord flansa DN 100
2. Boiler cu o serpentina 1000 |+kit de instalare 1 Procurare
Cazan Baltur 1_
} 4.5et- pompa injector+automat+electrozi aprindere | 1 Procurare
RA=780Kw | motorina
Comb.lichid(tipMm).
|
7.CRRN GAVOJDIA
THERMOSTHAL | Procurare

1. Rezistenta electrica boiler 12 kw ‘ 1




Pt=700 Kw r 2. Pompa boiler DAB 80/180 XM sau echivalent Procurare
Comb.lichid(tip ‘ 3. Pompa circulatie apa calda CM 80/1500T(Q=63 Procurare
CLU) mc/h;H=12 mCa) sau echivalent
|
4. Pompa WILLO tip 5-30/10 sau echivalent Procurare
5. Pompa by-pass DAB BPH 60/280-50M sau Procurare
echivalent
6. Set- pompa injector+automat+electrozi Procurare
aprindere motorina
8.CIA ClIACOovA
Cazan ARCA ' 1. Pompoa circulatie apa calda TOP E50/1-10 sau Procurare 2000
CALDAE Pt=600 Kw echivalent
Comb Tip M 2. Pompa circulatie apa calda TOP E40/1-10 sau Procurare
echivalent
3. Pompa circulatie apa calda TOP $30/7-10 sau Procurare
echivalent
4. Filtru motorina %” Procurare
5. Filtru motorina 11/2” Procurare
‘ 6. Filtru Y motorina 11/2” Procurare
7. Set- pompa injector+automat+electrozi Procurare
| aprindere motorina
9.CRRN2 LUGOJ
NAR 130 g Pompa circulatie A110/180XM sau Procurare

echivalent




Pt=130 Kw | 2. Pompa boiler A50/180XM sau echivalent 1 Procurare
|
Gaz metan i' 3. Pompa amestec tip 25-80-180 sau echivalent | 1 Procurare

10.CRRN SINERSIG

Cazane tip ARCA \ 1. Pompa transvazare CK m 50 sau echivalent 1 Procurare
MK 179 |L
i 2. Pompa circulatie apa calda UPS 40-60/2F sau 1 Procurare
Pt=145 Kw 1 echivalent
Combustibil tipMm | 3. Pompa circulatie apa calda UPS 50-120F sau 1 Procurare
L echivalent
| 4. Pompa circulatie apa calda UPS 32-80/180 sau | 1 Procurare
| echivalent
[
L 3. Robinet trecere Fi-Fi DN 65(2 1/2”) 2 Procurare
ﬁ 6. Supapasens 2” 1 Procurare
[
‘ 7  Set- pompa injector+automat+electrozi 1 Procurare

11.CRRN PERIAM

|1

Procurare

Cazan VITRIX PRO |‘ 1. Pompa circulatie apa calda 25/80-180 sau

100 2ERP tirajfortat i echivalent

4. CERINTE GENERALE PENTRU ACHIZITIONAREA ECHIPAMENTELOR
Se vor achizitiona echipamente care sa asigure functionarea la parametrii solicitati.

Furnizorul va livra echipamente noi, ambalate astfel incat sa asigure integritatea acestuia pe
durata manipularilor, transportului si depozitarii. Ambalajele vor fi marcate conform normelor
internationale, si insotite de certificate de conformitate si garantie.

Produsele necorespunzitoare, cu deficiente sau lipséd vor fi inlocuite in termen de 48 de ore de la
data receptiei cantitative.

Este de dorit ca un reprezentant al firmei interesate,sa se deplaseze Ia locatiile, mai sus
mentionate,pentru ca achizitia sa se faca in cunostinta de cauza,astfel ca echipamentele sa fie
adecvate.

5. PRECIZARI

Termenul achizitie a echipamentelor este de 60 zile lucratoare din momentul primirii ordinului
de incepere.




6. PRESCRIPTII TEHNICE DE BAZA

Furnizorul va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul
produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia
mediului

7. CONDITII DE LIVRARE

Livrare: Transportul echipamentelor se va face la fiecare locatie, conform cu ANEXA 1.

8.RECEPTIA TEHNICA

Receptia produselor se va face cantitativ si calitativ.

Controlul calitativ va consta in verificarea produselor astfel incat acestea sa fie in conformitate
cu specificatiile cuprinse in caietul de sarcini, a certificatului de calitate sau declaratie de conformitate.

Controlul cantitativ va consta in numararea produselor livrate.

La livrare se vor semna de catre parti procesul verbal de predare-primire(receptie calitativa si
cantitativa).
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