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CAIET DE SARCINI

Montare instalatie de climatizare mansardi clidire S+P+1E+M — CIA Ciacova

1.DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in
continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate cu
prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind
protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind
atributiile si regulamentul — cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu
personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei
pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului
Timis.

In conformitate cu Dispozitia nr.1182/28.06.2017, dl.Director Gen.Adj.Ec.Voichescu
Florin, aprobd Caietele de sarcini.

2.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Lucriérile care fac obiectul procedurii de achizitie publici sunt urmatoarele : “Montare
instalatie de climatizare mansardd clidire S+P+1E+M — CIA Ciacova”, conform listelor de
cantitati anexate( ANEXA I)

3. ELABORAREA OFERTEL

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarea solicitati. Devizul
oferta va fi intocmit respectind prevederile legale in vigoare, cu privire la intocmirea unui deviz
si va cuprinde devizul general insotit de formularele C6 — C9.




Oferta tehnicd va respecta toate cerintele prezentului Caiet de sarcini pentru lucrérile ce
se vor executa, cuprinse in ANEXA L.

Garantia lucrarii va fi de minim 24 luni. Perioada de garantie incepe de la data receptiei
la terminarea lucrarilor efectuatd de beneficiar.

4. PRECIZARI

Lucrérile nu vor afecta in nici un fel vecinatétile si programul beneficiarilor.

Evacuarea molozului rezultat in urma lucrérilor va fi efectuata de citre executant pe
cheltuiala proprie.

Temenul de executie, estimat, va fi de max. 30 zile.

Toate documentele necesare executdrii lucrarii (proiect, C.U., A.C.), daci este cazul, vor
fi obtinute de cétre Serviciul IACSS.

S. DESCRIEREA LUCRARILOR

Prezentul caiet de sarcini contine principalele conditii tehnice necesare pentru
’ Montare instalatie de climatizare mansardd cladire S+P+1E+M — CIA Ciacova *’ la
sediul Ciacova, str.T.Vladimirescu, nr.20-22. Vor fi inlocuite aparate profesionale de
climatizare, trasee frigorifice aferente si tubulaturd pentru distribuirea aerului rece.
Lucrari necesare a fi executate :
Faze si operatiuni:
a) Faza premergatoare
1. stabilirea traseului pe unde se va circula prin podul mansardei
2 pregitirea materialelor
b)  Faza de executie
-executia traseului circulabil, realizat din material lemnos
-montare unitate exterioard
-montare unitate interioard
-montare tubulaturé distribuire aer racit
-montare traseu frigorific
¢)  Faza de probe
1. Verificarea aparatajului si a tubulaturilor
2. Inlaturarea defectiunilor ascunse
3. Receptia la terminarea lucrarilor
Amenajarea si organizarea santierului,delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a
diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca proprii, prevazute de executant pentru
executarea lucrarilor, sunt in responsabilitatea executantului.
Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie
necesar, functie de conditiile de lucru specifice precum si prelucrarea normelor de protectie a
muncii si PSI.



ANEXA1

Lista cu cantitiitile de materiale si manoperi

Denumire U | Cant | Identificare Observatii
M

Materiale necesare executarii lucrarii

Utilaj frigorific cu inverter de tip | buc |2

DUCT

Traseu frigorific m 40

Tubulatura aer ricit, realizatd din | m 80

poliizocianurat

Grile aer ricit buc | 14

Plenum aspiratie/refulare set |2

Grila cu filtru de praf, inclusiv buc |2

plenum

Suport unitate exterioara buc |2

Suport unitate interioard fixatin | buc |2

pod

Freon necesar pt.completare kg |1

Retea condens izolata condusa set |2

spre streasina

Traseu circulabil st/dr hol, set |2

realizat din cherestea de rasinoase

cu grosimea de 50 mm

Materiale marunte

(org.asamblare, etansanti, izolatii,

pinze debitare, scotch Al etc)

Manopera

Executie traseu circulabil din

material lemnos

Montare unitate exterioara buc |2

Montare unitate interioara buc |2

Montare trasee aer racit m 80

Montare traseu frgorific m 40




Montare grile aer racit buc | 14

Montare grila cu filtru de praf buc |2
inclusiv plenum

Montare plenum aspiratie/refulare | set | 2

Montare retea condens set |2

6. LISTA NORMATIVELOR CE SE VOR RESPECTA:

Executia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii tehnice:

N.G.P.M./1996 — Norme republicane de protectia muncii

NTE 001/03/00 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
ramura energiei electrice si termice.

Receptia lucrarilor se va face ¢f.HG 273/14.06.1994 — Regulament de receptie a

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Aprob
Dir.Gen.Ec.Adj
Voichescu Florin

Sef.Serv APTA
Pandele Marius
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