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Aprobat

CAIET DE SARCINI

» Reparare instalatie electricd pav. Jizioterapie, bloc alimentar si magazii -
Centrul de Recuperare §i Reabilitare Neuropsihiatricd pt. Copii Lugoj, str.Fagetului,
nr.158”

1.DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare
Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate cu prevederile Legii
Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul — cadru
de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate
Juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia
Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a Judetului Timis.

2.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI : :

Lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie publicd sunt urmatoarele:“Reparare instalatie
electricd pav. fizioterapie, bloc alim. si magazii - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatricd
pt. Copii Lugoj, str.Fagetului, nr.158”, conform listelor de cantitati anexate (ANEXA 1)

3.CONDITII DE PARTICIPARE si PRECIZARI :

Executantul va detine autorizatie ANRE minim categoria Be si Bp si cel putin un electrician
autorizat minim grupa IIB.

Lucrérile nu vor afecta in nici un fel activitatea si programul centrului.

Evacuarea molozului rezultat in urma lucririlor va fi efectuati de citre executant pe cheltuiala
proprie.

Temenul de executie, estimat, va fi de max. 20 zile.




4. ELABORAREA OFERTEIL:

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta pentru lucrarea solicitatd. Devizul oferta va
fi intocmit respectind prevederile legale in vigoare, cu privire la intocmirea unui deviz si va cuprinde
devizul general insotit de formularele C6 — C9.

Oferta tehnicd va respecta toate cerintele prezentului Caiet de sarcini pentru lucrarile ce se vor
executa, cuprinse in ANEXA 1.

Garantia lucrarii va fi de minim 24 luni. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la

terminarea lucrdrilor efectuatd de beneficiar.

S. DESCRIEREA LUCRARILOR

Prezentul caiet de sarcini contine principalele conditii tehnice necesare pentru*> Reparare instalatie
electricd pav. fizioterapie, bloc alim. si magazii - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatricd
pt. Copii Lugoj * 1a sediul Lugoj, str.Fagetului, nr.158. Vor fi reparate instalatiile electrice ale blocului
alimentar, ale pavilionului de fizioterapie si ale magaziilor.

Lucrari necesare a fi executate :
Faze si operatiuni:

a)  Faza premergatoare
1. pregatire consumatori electrici, in vederea deconectirii
2 pregétirea materialelor
b)  Faza de executie
-deconectarea/conectarea consumatorilor electrici
- demontare/montare tablou electric
- demontare/montare aparataj electric de protectie
- montare pat de cablu pvc
- montare cablu electric in pat de cablu
-demontare/montare prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat, prize trifazate
c) Fazade probe
1. Verificarea circuitelor electrice
2. Inlaturarea defectiunilor ascunse
3. Receptia la terminarea lucrarilor

Amenajarea si organizarea santierului,delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a diverselor
materiale, amplasarea echipamentelor de munca proprii, previzute de executant pentru executarea
lucrarilor, sunt in responsabilitatea executantului.

Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie necesar,
functie de conditiile de lucru specifice precum si prelucrarea normelor de protectie a muncii si PSI.



ANEXA 1

Lista cu cantitatile de materiale si manopera

Denumire U | Cant | Identificare Observatii
M

Materiale necesare executarii lucrarii

Cablu CYY 5x4 mm~ m 270

Cablu CYY 5x6 mm” m | 120

C~hlu MYYM 3x1,5 mm” m | 410
' Cablu MYYM 5x2,5 mm’ m | 388

Tablou distributie fizioterapie TD | buc | 1

- cutie 24 module PT cu IP54

Tablou distributie hidroterapie buc |1

TD - cutie 18 module PT cu IP 54

Disjunctor Magn.Term.4P25A buc |2

dif.Ip=0,03A

Disjunctor Magn.Term.2P16A buc | 8

dif.[p=0,03A

Disjunctor Magn.Term.2P10A buc |2

dif.Ip=0,03A

Lampé prezentd tensiune buc |3

Material marunt tablou

Tablou ditributie bucatirie TD - buc |1

¢ .e 36 module PT

Disjunctor Magn.Term. 4P40A buc |1

dif.Ip=0,03A

Disjunctor Magn.Term.4P20A buc |2

dif.I[p=0,03A

Disjunctor Magn.Term.2P16A buc |4

dif.Ip=0,03A

Disjunctor Magn.Term.2P10A bue | 2

dif.Ip=0,03A

Lampa prezenta tensiune buc |3

Material marunt tablou

Priza simpla PT buc | 7

Prize duble PT buc | 31

Intrerupator simplu PT buc | 11

Intrerupitor cap scard PT buc |2




Prize PT 400 V, 5P, 16 A buc | 8
Priz& impamantare buc |3
Corp iluminat tip FIPAD 2x36 W | buc | 6
Corp iluminat tip FIPAD 2x18 W | buc | 26
Corp iluminat tip FIRA 2x36 W | buc | 10
Canal cablu 20x25 mm m 230
Canal cablu 60x40 mm m 215
Canal cablu 100x60 mm m 60
Doze derivatie PT 100x100 mm buc | 12
Proiector LED 20 W buc |6
Materiale méarunte (cleme,

papuci, conectori, banda izol.,etc)

Manopera

T onectare/conectare consumatori

electrici

Demontare/montare prize si buc | 51
intrerupdtoare

Demontare/montare tablou electric buc |2
Demontare/montare aparataj electric | buc | 50
de protectie

Montare cablu el. in pat de cablu m 1188
Montare pat cablu PVC m 505
Demontare/montare corpuri iluminat | buc | 42
Strdpungeri zidarie buc | 28
Montare doze derivatie buc | 10
Montare proiector LED buc |6




6. LISTA NORMATIVELOR CE SE VOR RESPECTA:

Executia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii tehnice:

['7 —2011 — Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor.

Receptia lucrarilor se va face cfLHG 273/14.06.1994 — Regulament de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.
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