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Ale Documentatiei de achizitie de “* MOTOGENERATOR 4buc. ” : C.R.R.N. Lugoj, C.R.R.N.1 Lugoj,
C.R.R.N. Periam, C.P. Gavojdia, in cadrul D.G.A.S.P.C.-Timis.
Intrebarea 1.

* Se solicita si montajul celor 4 motogeneratoare sau acest lucru va face obiectul altei achizitii ?
Raspuns 1.

Da . Obiectul contractului este furnizare cu montaj si punere in functiune .Se solicita si montajul celor 4
motogeneratoare, fiecare generator va fi montat pe postamentul realizat in centrele noastre cu aceasta destinatie .

Intrebarea 2.

In situatia in care se solicita montajul va rugam sa precizati :
- exista platforme betonate la cele 4 locatii unde vor fi montate grupurile electrogen ? In situatia in care nu
exista cine se ocupa de realizarea acestora?

Raspuns 2.

Achizitia nu solicita realizarea de platforme betonate(postament ). Executarea de platforme betonate nu
face obiectul ofertarii.

Intrebarea 3.

* Cati metrii de cablu de forta si comanda sunt necesari la fiecare locatie ( cablurile de conectare intre grup
electrogen si tabloul general ) ?
e Raspuns 3.

Oferta va fi realizata cu cabluri de conectare ( inclus in pretul ofertat al generatorului Jintre grup electrogen si
tabloul general, astfel :

15 ml cablu pt C.R.R.N. Lugoj, 15 ml cablu pt C.R.R.N.1 Lugoj, 10 ml cablu pt C.R.R.N. Periam, 10 ml cablu
pt C.P. Gavojdia ;

Intrebarea 4.

e Cum se pozeaza acest cablu ( aerian, pe cladire, subteran)?
Raspuns 4. Generatoarele se vor monta la distanta de 1m de cladire, cu pozare pe cladire .
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