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CAIET DE SARCINI

» Reparare instalatie electrici
- Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrici nr.2, Lugoj”

1.DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala st Protectia Copilului Timis, denumita in
continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean T imis, in conformitate cu
prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind
prolectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind
atributiile si regulamentul — cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si Junctioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu
personalitate juridica, in subordineq Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei
pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si o Directiei de Asistenta Sociala a judetului
Timis.

2.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI ;

Lucririle care fac obiectul procedurii de achizitie publica sunt urmatoarele »Reparare
instalatie electricd - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrici nr.2, Lugoj”,
conform listelor de cantitati anexate (ANEXA I)

3.CONDITII DE PARTICIPARE si PRE CIZARI :

Executantul va detine autorizatie ANRE minim categoria Be si Bp si cel putin un
electrician autorizat minim grupa IIB.

Temenul de executie, estimat, va fi de max. 15 zile lucritoare.




4. ELABORAREA OFERTEI:
Oferta tehnici se va prezenta sub forma de deviz ofertd pentru lucrarea solicitati. Devizul

ofertd va fi intocmit respectind prevederile legale in vigoare, cu privire la intocmirea unui deviz
si va cuprinde devizul general insotit de formularele C6 — C9.

Ofertantul va respecta la elaborarea ofertej tehnice toate cerintele Caietului de sarcini
pentru lucrdrile, cuprinse in ANEXA L

Garantia lucrarii va fi de minim 24 luni. Perioada de garantie incepe de la data receptiei
la terminarea lucririlor efectuati de beneficiar.

S. DESCRIEREA LUCRARILOR
Prezentul caiet de sarcin; contine principalele conditii tehnice necesare pentru
urmatoarele ,, Reparare instalatie electricd - Centrul de Recuperare si Reabilitare
Neuropsihiatricd nr.2, Lugoj” la sediul Lugoj, str.Fagetului, nr.158. Vor fi demontate si
refécute circuite electrice, se vor monta prize si corpuri de iluminat, precum si tablouri
electrice de distributie pentru iluminat de sigurantd si pentru aparatele de climatizare.
Iluminatul de sigurant3, cazanele si pompele de circulatie, vor fi conectate la grupul
electrogen.
Lucrari necesare a fi executate -
Faze si operatiuni:

a)  Faza premergatoare

. pregatire consumatori electrici, in vederea deconectiri

2 pregitirea materialelor

b)  Faza de executie

- verificare circuite electrice

- montare cablu electric

- montare prize si intrerupitoare

- montare corpuri de iluminat

- montare tablou electric alimentare clime si iluminat de siguranta

¢)  Faza de probe
Verificarea circuitelor electrice
Inlaturarea defectiunilor ascunse
Receptia la terminarea lucrarilor

b

Amenajarea si organizarea santierului,delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a
diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca proprii, previzute de executant pentru
executarea lucrarilor, sunt in responsabilitatea executantului.

Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie
necesar, functie de conditiile de lucru specifice precum si prelucrarea normelor de protectie a
muncii si PSI.

Executantul va asigura locui de munci impotriva unor posibile atingeri a conductorilor
aflafi sub tensiune.



ANEXA I
Lista cu cantititile de materiale si manopera

Denumire U |[Cant | Identificare Observatii
M o

Materiale necesare executarii lucrarii

Cablu tip CYY-F 5x6 mm? m |68

Cablu tip CYY-F 3x2,5 mm? m | 420

Cablu tip CYY-F 3x1,5 mm? m | 565

Conductor legare la pamant 6 m 50

mm?’

Tablou electric de distributie buc |3

ap.climatizare

- carcasa policarbonat PT, buc |3

modulel8

- intr.magn.term.3P+N, 32 A buc |3

- intr.magn.term.P+N, 16 A buc |24

- bara conexiune Cu, P+N 25 A buc |3

- lampa prez.tensiune faze buc |9

- bara Cu legare la pamint buc |3

Tablou electric de distributie buc | I

ilum.de siguranta

- carcasa policarbonat PT,18 mod. | buc | 1

- intr.magn.term.3P+N, 32 A buc |1

- intr.magn.term. P+N 16A buc | 12

- bara conexiune Cu, P+N 25 A buc |1

- lampa prez.tensiune faze buc |3

- bara Cu legare la pamint buc |1

Doza ramificatie 100x100xmm buc | 22

Pat PVC cu intirziere la foc m 122

40x20 mm

Pat PVC cu intirziere la foc m 255

40x40 mm

Corp iluminat cu LED, IP20,28W | buc | 24

Corp iluminat cu LED, 1P40,24W | buc | 8

Priza dubla PT,220 V,16 A cu CP | buc | 23

Tntrerupétor simplu PT buc |12

Cap terminal cablu 1,5 - 10 mm®> | buc | 128

Tub PVCrigid ignifug D=20 mm | m 48
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Circuit alimentare cazan, cably , buc
CYY-F3Q5mm?, L=28m | |
Circuit alimentare pompe buc , ’
recirculare, cablu CYY-F 3x2.5 |
mm?, L=19 m ( i (
Material marunt l W)ibluri, suruburi, ]
Manopera
Strapungere zid beton/caramida buc | 32 |
Montare tablouri electrice de buc ! 3 ! l
|
!
H

4

Papuci, bandi izol., cleme, etc.

distributie ap.climatizare
Montare tablouri electrice de buc |1
distributie iluminat de siguranid
Montare cablu tip CYY-F 5x6 mm
Montare cablu tip CYY-F 3x2.5
mm” in pat PVC

Montare cablu tip CYY-F 3x2.5
mm® in pat metallic existent ’

Montare cablu tip CYY-F 3x1,5 m 365 |
mm® in pat PVC | |
Montare cablu tip CYY-F 3x1.5 m  [200 |

r !

mm? in pat metallic existent
Montare tub PVC

|
Montare corp de iluminat buc ] 32 f
Montare dozi ramificatie PT buc |22 }
Legaturi electrice in doze, aparate, buc [ 238 {
tablouri ’ !
Separare circuit iluminat subso 12 g i
Modificare circuite iluminat subsol 12
Montare circuit alimentare cazane buc |2 '

Montare circuit alimentare pompe buc f -+
recirculare i
Montare sisteme de prindere fixare buc | 522
Modificare circuit iluminat demisol 12
Verificare circuite ilum. de buc |7
sigurantd, legare la pamint si probe

Cu grup electrogen ' 1

——— ]




6. LISTA NORMATIVELOR CE SE VOR RESPECTA:

Executia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii tehnice:

I'7 ~2011 — Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor.

Receptia lucrarilor se va face ¢f.HG 343/30.05.2017 — Modificarea HG273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
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