'= JPF; d[_,nq[,lgilu Tqu |
|rua 95 T :’jéj""—_-ﬁﬂi j

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS
Directia Generald de Asistentd Sociala si Protectia Copilului
P-ta Regina Maria nr.3, 300004 Timisoara
Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066
E-mail: dgaspctm@gmail.com

Web: www.dgaspctm.ro
Cod operator: 20436

CAIET DE SARCINI

»Racord gaz bloc alimentar si bransament gaz CRRNC Timigoara”
1.DATE GENERALE :

Direclia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare
Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate cu prevederile Legii
Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si requlamentul — cadru de
organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate
Juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor
Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului Timis.

2.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :

Lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie publicd sunt urmatoarele :
“Racord gaz bloc alimentar si brangament gaz CRRNC Timisoara”, conform listelor de cantitati
anexate( ANEXA )

3.CONDITII DE PARTICIPARE

Participantii la procedura de atribuire a contractului de executie de lucrari vor prezenta toate
documentele cerute in Fisa de date a achizitiei precum si cele care atestd dreptul de a proiecta si executa
lucréri de retele de gaze naturale.

4. ORGANIZAREA PROCEDURII
Ofertele se depun in plic inchis la sediul directiei situat in Piata Regina Maria nr. 3 Timisoara, la

registratura Directiei pana la data si ora precizate in anuntul/invitatie de participare.
5. ELABORAREA OFERTEL

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz oferta, pentru lucrarea solicitats, oferta ce va fi admisa
sau respinsa la evaluarea din punct de vedere tehnic a ofertei, de catre comisia de evaluare a ofertelor.
Oferta tehnica va respecta toate cerintele impuse de cantitatile de materiale si manopera regasite in ANEXA I

Se va preciza perioada minima de garantie oferita de catre ofertant pentru perioada de exploatare. Perioada
de garantie incepe de la data receptiei, efectuata la beneficiar.

Oferta Fﬁnanciara se depune pentru cantitatile, cuprinse in ANEXA 1, ce face parte integranta din prezentul

Caiet de sarcinj.




6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul éplicat pentru atribuirea contractului este pretul cel mai scazut. Aplicarea criteriul se
face numai asupra ofertelor declarate admisibile asa cum sunt definite la art.37 alin1 din HG
925/2006, actualizata.Oferta care va fi declarata castigatoare trebuie sa indeplineasca

specificatiile tehnice, astfel cum sunt solicitate in prezentul caiet de sarcini (conform art.13, alin
2 din HG 925/2006, actualizata)

7.MOD DE PLATA :

Dupa semnarea contractului, beneficiarul va efectua plata catre furnizor, in termenul convenit de la receptia
produselor conform cu art.6, alin.1 lit.b). din Legea nr.72/28.03.2013 .

8. DESCRIEREA LUCRARILOR
Prezentul caiet de sarcini contine principalele conditii tehnice necesare pentru® Racord gaz bloc
alimentar si brangament gaz CRRNC Timisoara“la sediul P-ta Regina Maria, nr.3.

Lucrari necesare a fi executate :
Faze si operatiuni:
Lucrérilei pot demara doar dupa obtinerea tuturor documentelor emise de cétre furnizorul de gaze naturale,
in spetd SC E.ON Energie Roménia SA
a)  Faqza premergatoare
1. Proiectare corespunzitoare a instalatiei de utilizare gaze naturale existentd conform noului debit de
gaze naturale solicitat si aprobat de distribuitorul de gaze naturale, tinind cont ci va creste numarul de
consumatori. In prezent existd racordati la instalatia de gaze naturale doar o centrali termici cu puterea
de 50 kw, urménd s se racordeze un nou receptor consumator de gaze naturale, respectiv masina(i) de
gitit cu o putere de 26-40 kw.
b)  Faza de executie
-sdpare/astupare san{ cu lungimea de 250 m, adincimea de 0,90 si litimea de 0,4 m
-asezare conductd de polietilend pentru gaze naturale in pat de nisip—0,15 m dedesubt si 0,15 m deasupra
-montare fir trasor si folie avertizare de-a lungul conductei
-efectuare imbindri, racorduri conducta prin procedeul de electrofuziune
¢)  Fazade probe
I.  Verificarea la presiune a conductei
2. Receptia tehnici a lucririi
3. Puperea in functiune a instalatiei

Materiale necesare

Se vor utiliza materialele impuse prin proiect conform cerintelor Normelor Tehnice pt. Proiectarea,
Executarea si Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale—2008 emise de ANRE.

Montaj:
Teava de|polietilend va fi imbinat3 prin electrofuziune.

Finisare:
Dupa montare se va efectua proba de presiune precum si verificarea functiondrii aparatelor.

Precizare
Executantul va asigura proiectarea retelei de gaze naturale si executia lucrarii.




Amenajarea si organizarea santierului,delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale,
amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant pentru executarea lucrarilor proprii sunt in
responsabilitatea executantului.

Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie necesar, functie
de conditiile de lucru specifice precum si prelucrarea normelor de protectie a muncii si PSI.

9. PRETUL CONTRACTULUI

Pretul lcontractului nu se ajusteaza.

10. LISTA NORMATIVELOR CE SE VOR RESPECTA:
Executia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii tehnice:
NTPEE — 2008 emise de ANRE si a N.G.P.M./1996 — Norme republicane de protectia muncii
Receptia lucrarilor se va face cf HG 273/14.06.1994-,,Regulament de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora”

ANEXA1

Lista cu cantititile de materiale si manopera

Denumire U | Cant | Identificare Observatii
M
Materiale necesare executarii lucrarii
Teava polietilend D=50 mm m 250
Fitinguri polietilend D=50 mm m 10
Piesd trecere de la metal la buc |3
polietilena cu D=50 mm
Robinet D=50 mm buc |4
Electrovalvi gaz buc |2
Detector gaz buc |2
Regulator gaz buc |2
Folie avertizare m 250
Fir trasor m 250
Calt B
Pasti etansare
Manopera
Decupare si spargere beton/asfalt | m’ | 0.5
Sépare sant m’ | 90
Asternere nisip m’ |25
Astupare sant m |65
Montare conductd polietilend gaz | m 250
Montare piesd trecere buc | 3
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Montare robinet buc |3
Montare detector gaz buc |2
Montare regulator gaz buc |2
Montare electrovalva gaz buc |2
Desfacere/refacere pavaj m- |2
Montare fitinguri prin buc | 10
electrofuziune

Montare fir trasor si folie m 250
avertizare

Refacere beton si asfalt prin m- |4

betonare
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