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FISA TEHNICA
GRUP POMPARE APA POTABILA FORAJ
la CRRN LUGOJ

Statia de pompare apa potabila ce provine din foraj, deserveste toate centrele situate in
Lugoj, str.Fagetului, nr.158 si str.Fdt.Tr.Vuia nr.4-6. Statia necesita interventii majore ce
constau in inlocuirea grupului de pompare (motopompe defecte), inlocuire tevi infundate, etc.

- motopompe — 2 buc. - motor trifazat - putere 4 kw
(1A+1R) - turatie 2900 rpm
- pompa - centrifugald, multietajata, pozitie orizontala

- debit 19 mc/h
- indltime de pompare 42 m

Motopompele vor functiona in regim una activa una rezerva sau in functionare
alternativé generata din setare. La nevoie motopompele vor trebui si functioneze si simultan.
- turnare postament grup pompare, din beton- 1000x1000x100 mm
- confectionare sasiu motopompe cu suporti antivibranti
- inlocuire conductd aspiratie din PEHD cu DN63 mm, montaj ingropat
- sorb cu clapetd DN65 mm, procurare si montare
- vas expansiune 500 1, procurare si montare
- Inlocuire mediu filtrant — carbune activ — 728 1

- cuart granulat 2-4 mm

- procurare $i montare convertizor de frecvent, dimensionat conform datelor tehnice ale
motoarelor electrice
- verificare tablou automatizare motopompe
- verificare setdri si punere in functiune

Ofertantul castigator va asigura transportul produselor la destinatie, montarea lor si
racordarea la instalatiile existente. De asemenea va efectua probele functionale necesare.

Garantia acordatad de ofertantul castigator trebuie si fie de minim 24 luni de la data
punerii in functiune a statiei de pompare.

Datele tehnice prezentate, reprezinta conditii minimale, ce pot fi suplimentate de cétre
ofertant daci acesta considera ca sunt oportune.
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