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CAIET DE SARCINI

» Servicii de curitare si verificare aparate de climatizare
- DGASPC Timis”

1.DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in
continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate cu
prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind
protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind
atributiile si regulamentul — cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutic publica de interes judetean, cu
personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei
pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului
Timis.

2.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI :
Serviciile care fac obiectul procedurii de achizitie publica sunt urmatoarele:

“Servicii de curdtare si verificare aparate de climatizare - DGASPC Timis”.

3.CONDITII DE PARTICIPARE si PRECIZARI :
Cerintele impuse serviciilor ce urmeaza a fi efectuate prin caietul de sarcini, sunt

minimale. In acest sens, orice oferta de servicii care nu respecta prevederile caietului de sarcini
sau prezintd servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in acesta sau care nu
satisfac cerintele impuse in acesta, va fi respinsi ca fiind neconforma.

Echipamentele remediate trebuie sa corespunda nivelului de functionalitate a celor noi.
Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele corespunzatoare fiecarui

echipament.



Temenul de prestatie, estimat, va fi de max. 30 zile lucratoare,

4. ELABORAREA OFERTEJ

Oferta tehnica se va prezenta sub formi de deviz ofertd pentru lucrarea solicitata.
Ofertantul va respecta la elaborarea ofertei tehnice toate cerintele Caietului de sarcini
pentru serviciile prestate in baza contractuluj.

S. DESCRIEREA LUCRARILOR

Serviciile descrise in cele ce urmeazi se vor executa in conformitate cu cerintele tehnice
ale producatorului aparatelor,

Operatiunile de verificare, intretinere si igienizare a aparatelor de climatizare, cca 220
buc., sunt obligatorii si urmeazi a se efectua in perioada julie - august.

A. Operatiuni de verificare, intretinere sl igienizare a aparatelor de climatizare

Pe

ntru unitatea exterioard — condensator:

curatarea condensatorului sau inliturarea oricaror obturatii sau colmatiri a
schimbatorului de caldura;

verificarea lagarelor si lubrefierea ventilatorului;

inspectarea conexiunilor electrice la compresor, condensator de pornire,
electrovalva, cablul de legéitura cu unitatea interioara. senzori de temperatura
si antiinghet;

inspectarea etanseititii circuitului frigorific in vederea constatarii eventualelor
pierderi-scurgeri de agent frigorific;

inspectarea integritatii izolatiei termice a circuituluj frigorific;

inspectarea integritatii elicei ventilatorului si a carcasei condensatorului:
inspectarea suportului (consola) si soliditatea elementelor de fixare pe perete;

Pentru unitatea interioard — evaporator:

In situatia

demontarea panoului de protectie la unitatea interioar:

curitarea tavii de colectare a condensului;

curatarea tubului de evacuare (dren) a condensului si verificare etanseitatii
intregului traseu (tava colectare — mufi de racordare — tub de evacuare);
inldturarea eventualelor obturatii ale traseului de evacuare:

curatarea filtrelor de aer:

curdtarea traseelor si evaporatorului sistemului de aer conditionat cu un spray
dezinfectant antibacterial;

remontarea panoului de protectie la unitatea interioara.

aparitiei de defectiuni, prestatorul este obligat si se prezinte pentru constatare

in termen de 48 ore de la primirea comenzii telefonice.

B. Operatiuni de incircare cu agent frigorific (freon) a aparatelor de climatizare.

In cazul in care, in urma operatiunilor de intretinere si igienizare sau la sesizarea

beneficiarului, se

constatd ca au aparut pierderi de agent frigorific in instalatii, prestatorul are

obligatia de a identifica cauza defectiunii (componente. fisuri in conductele traseului frigorific



ete.), de a informa reprezentantul beneficiarului despre acestea si de a mentiona acest lucru in
formularul tipizat specific operatiunii prestate.

Remedierea defectelor se va interpreta ca lucrare de reparatie.

Pentru lucrérile de reparatii, care presupun inlocuirea de piese se vor intocmi devize
antecalcul si, dupa aprobarea beneficiarului, se vor efectua reparatiile si se vor factura lucririle.

Cu ocazia efectudrii operatiunilor de verificare, intretinere si igienizare, respectiv a
operatiunilor de incarcare cu agent fri gorific (freon), se va intocmi o fisa in care se vor inscrie
rezultatele verificarilor pentru fiecare tip de instalatie in parte.

Fisa va fi semnata atat de reprezentantul beneficiarului cat si  de reprezentantul
prestatorului.

Reprezentantul beneficiarului urmareste realizarea serviciului de intretinere.

in timpul prestarii serviciului, reprezentantul beneficiarului va permite si asigurd
acccesul prestatorului la instalatiile de climatizare.

Prestatorul va asigura pentru personalul de executie echipamentul de protectie necesar,
functie de conditiile de lucru specifice, functie de contextul epidemiologic actual, precum si

prelucrarea normelor de protectie a muncii si PSI.

6. LISTA NORMATIVELOR CE SE VOR RESPECTA:

Prestarea serviciului se va face cu respectarea prescriptii tehnice ale aparatelor:
Receptia lucrarilor se va face c¢f. HG 343/30.05.2017 — Modificarea HG273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
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