RASPUNS solicitare clarificiri in legatura cu specificatiile tehnice anexate la invitatia de

part
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Avand in vedere solicitarea dumneavoastrd de clarificiri privind unele aspecte legate de

specificatiile tehnice pentru achizitionarea si instalarea de corpuri de iluminat de

emergentd la obiectivele D.G.A.S.P.C. Timis aflate in proceduri de autorizare pentru

securitate la incendiu, vi facem urmdtoarele preciziri:

1. Din cauza unor greseli de editare, lista cu cantititile de materiale si manoper3,
inclusd in specificatiile tehnice mentionate, este eronati

2. Lista cu cantitatile de materiale si manoperi corectd este:

Denumire | UM [ Cant | Identificare | Observatii

Materiale necesare executdrii lucrdrii

Corp iluminat emergent led, min. 5W, 6500 | buc 98 - -

K, 3H, IP63, cu prindere pe tavan sau perete

Pat cablu PVC 20x20 mm | ml | 600 - -

Cablu electric tip N2XH, 2X1, SMM ml 600 - -

Material marunt buc - Cleme legatura, dibluri, -
holsuruburi, etc.

Manoperi

Scoatere de sub tensiune a instalatiei in buc 1 - -

vederea executdrii lucrarii

Strapungeri in zidarie de beton grosime 16- | buc 11 - -

20 mm

Demontare/montare corpuri de iluminat, buc 98 - -

inclusiv accesorii de montaj

Pozitionare pat cablu PVC, inclusive ml 600 - -

accesorii de montaj. . -

Instalare cablu electric ml 600

Verificare instalatie electricd buc 1 - -

3. Toate celelalte prevederi rimin neschimbate

Ne cerem scuze pentru eroarea survenitd si va multumim pentru intelegere!
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