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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA $I PROTECTIA COPILULUI TIMIS
P-ta Regina Maria nr.3, 300004 Timigoara
Tel:0256-490281,Fax: 0256-407066
Email: dgaspctm@dgaspetm.ro
Web: www.dgaspctm.ro
Cod operator: 20436
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Cerinte specifice privind lucrérile de executie retea hidranti interiori conform Avizului de Securitate la
Incendiu pentru obiectivul apartinind C.I.A.P.A.D. Tomesti din cadrul D.G.A.S.P.C. Timis

In vederea armonizirii masurilor tehnico-constructive specifice cuprinse in documentatia tehnica
care a stat la baza eliberarii avizului de securitate la incendiu pentru C.I.A.P.A.D. Tomesti 1 din cadrul
D.G.A.S.P.C. Timis se va realiza executia instalatiei de hidranti interiori, inclusiv a rezervei de apa si a
grupului de pompare aferent. conform planurilor anexate pentru fiecare obiectiv si necesarelor inaintate de
proiectant.

Instalatia se va executa cu respectarea prevederilor ,, Normativului privind securitatea la incendiu a
construciilor — Partea a Il-a: Instalatii de stingere™ P118/2-2013, a prescriptiilor tehnice si standardelor in
vigoare, a normelor de securitate §i sandtate in munci si PSL. precum si a specificatiile tehnice mentionate
(sau echivalent) in lista cu necesarul anexati si a insemnarilor inscrise in planurile anexate.

Se vor prezenta documentele necesare pentru demonstrarea calititii si conformitatii produselor si
materialelor utilizate cu specificatiile tehnice previzute in proiectul avizat pentru securitate la incendiu (vezi
planurile anexate prezentei).

Documentele necesare pentru demonstrarea calitatii si conformitatii produselor si materialelor
utilizate cu specificatiile tehnice previzute in proiect vor insoti obligatoriu factura fiscali s1 vor face parte
parte din dosarul constituit de furnizor la receptia lucrarilor, alaturi de toate celelalte acte legale de receptie.

Executantul lucrarilor va fi obligatoriu in posesia urmitoarelor documente:

- "AUTORIZATIA" pentru efectuarea lucrdrilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si
stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de serd emisd de Centrul
National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, conform OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei

de autorizare a persoanelor care efectucazi lucrari in donieniul aparirii impotriva incendiilor, valabila la depunerea
ofertei cat si pe toata perioada derulirii contractului:
- Copii de pe certificatele de atestare/ absolvire a personalului care va efectua lucririle (copii de pe
certificatul/certificatele de competenta profesionala pentru ocupatii specifice conform mentiuni O.M.A.L. nr. 87/2010
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrdri in domeniul apdririi impotriva
incendiilor): S

De asemenea, pentru derularea in bune conditii a serviciilor contractate, executantul se va regdsi in lista cu
persoanele autorizate in conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea serviciilor pentru care au fost autorizati ,
afisata pe site-ul .G.S.U.

Executantul  va prezenta dovada certificarii sistemului de management al calitatii conform SR EN [SO
9001/2008

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT P.S..
Bogo ANUCIN

Intocmit
Compartimentul S.S.M.
Inspector [ superior,
Patrut Dan Petru
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Fomat. | Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA | Proiectnr.
S.C. SERVSTING SR.L. SOCIALA 81 PROTECTIA COPILULUI 561
8 S ti Timisoara, Alpinistior nr.20 Ad TIMIS
.SErvs| .COm
ervs "g sy m"‘;g (210x297mm)
bucuresti@servsting.com . -
Scara: | 1tU Proiect:CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU | Faza:
SPEGEIGATIE NUME SEMNATURA ] PERSOANE ADULTE GU DIZABILITATI TOMESTI PTh
PROIECTAT T —— ,/: / //( Ad.resa obiectiv: str. Colonia Fabricii, nr. 10, loc. Tomesti, jud. Timis
. : S 7 L4 Data: Titlu plansa: SCHEMA IZOMETRICA - hidranti Plansa nr.:
VERIFICAT ing. Adrian Karabenciov . interiori HI 03
APROBAT adm. Stefan Belanco 06.2022
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S.C. SERVSTING S.R.L.
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Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA  Proiect .

SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI

TIMIS

Titlu proiect:CENTRU DE INGRWIRE SI ASISTENTA PENTRY ~ Faza:
PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI TOMESTI

561

P.Th.

Adresa obiectiv: str. Colonia Fabricii, nr. 10, loc. Tomest, jud. Timis

Titlu plansa: DETALIU MONTAJ HIDRANT
INTERIOR - hidranti interiori

Plansa nr.:

HI 05




INSTALATIE HIDRANTI INTERIORI + GRUP POMPARE + REZERVA APA

EXTRAS MATERIALE
NR CRT. |DENUMIRE MATERIALE BUC Obs.
FFS-1 Helix V 1007
Grup pompare Wilo pt hidranti complet echipat
format dintro singura pompa
1 pompa Wilo Helix V 1007
placa sustinere
kit traductor de presiune
1|tablou comanda Wilo conf. norm. P118/2 1
2|Rezervor incendiu - ( accesorii montaj incluse) 1 1.3 mc
3|teava racord camin apa 10 pehd dn65
4|teu al dn 65
5|cot 90 pe 2 dn 65
6|mufa electrofuziune 2 dn 65
7|piesa tranzitie 63/dn 50 2 pe/ol
8|teava zincata 2" 36 dn50/zn2"
9|cot 90 Olzn 2" 6 nr.1; nr.2
10|Robinet trecere 2" 4 dn50
11|Robinet cu flotor 1 dn 50
12|Senzor nivel minim apa 1
13|Flansa zincata dn 50 2
14|vana cu sertar dn 50 1 dn 50
15|Teu egal OLzn 2" 3 dn50
16|Manometru 0-16 1 0-16
17|Robinet golire 1" 2
18|Supapa de sens alama 2" 1 dn50
19(|niplu 2" 12 dn50
20[{mufa 2" 15 dn50
21|racord olandez 2" 4 dn50
22|electrovana 2" 1 umplere rez
23|Cutie hidrant complet echipat cu furtun plat 2
Kit instalare si elemente fixare (pasta verde,calt,dibluri, spuma poliuretanica,
butelie lampa, gaz, , dibluri, suruburi, garnituri, disc abraziv, cornier, saibe, suruburi,ulei
24 |filiera,tija filetata,cablu electric cornier, panza flex, cablu electric, papuci etc) 1 set
Manopera instalare rezervor - grup pompare- hidranti (grup
pompare+ rezerva apa +instalatie hidranti interiori)
Instalare grup pompare, racordare rezerva apa,,carotari,montat tevi, racordari, mufari,
racordare la apa/grup pompare, montat robineti hidranti, cutii hidrant, efectuare teste
25|si probe de functionare sub presiune 1




