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1. Date generale

Directia Generald de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare Directia,
se infiinfeaza prin hotardrea Consiliului Judetean Timis in conformitate cu prevederile OUG nr. 57 / 3 VII
2019 privind Codul Administrativ, a Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copilului.

Directia se infiinfeazd si functioneaza ca institutie publici de interes judetean, cu personalitate
juridica in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor
Copilului Timis i a Directiei de Asistentd Sociala a judetului Timis.

in conformitate cu Dispozitia nr. 1.182 din data de 28 VI 2017, Directorul General Adjunct Econo-
mic aproba Caietele de sarcini.

2. Obiectul caietului de sarcini

Eliminarea infiltratiilor in perete limitrof hidrantului nr. 2 situat la parter si alimentarea cu api a hi-
drantilor nr. 5 si 6 de la etaj.

Intrucat traseul existent al instalatiei de hidranti nu mai poate fi respectat intru totul, noua instala-
tie presupune alegerea unei noi izometrii care si reduca deranjul ( desfacere zidarie si placaje ) si in ace-
lasi timp s corespunda scopului, respectiv alimentarea cutiilor de hidranti.

Urmare a sinuozitatii traseului, lucrérile presupun schimbiri frecvente de directie, implicand consum de
material mdrunt mai mare dect in cazul unui traseu continuu, in totalitate aparent.

Datorita faptului c& instalatia sanitara are portiuni comune cu instalatia de stins incendiul , in por-
tiunile in care lucrdrile implica inlocuirea conductei de incendiu este necesari si inlocuirea tevilor de ins-
talatie sanitara.

Total general cantitati de lucrdri

Reparare instalatie hidranti

1. Demontare locala / pe portiuni tronson instalatie SANItara ...........oovoveveeeeeeeeeeeeeeeoeeoooo. 22,00 ml.
-imbindri la instalatia sanitara in grup sanitar parter limitrof hidrant nr. 2
-instalatie hidrant in perete.

>

2. Procurare si montare aparentd teava zincati SUAatd 2 “ .........coovvoveveveueoeeeeeeoeoeoooooe 20,00 ml
3. Procurare si montare racord olandez fonta ZINCAA 2 “ ......ovovoeeeeeeeeoeoeoeeeeeeeeeeeee 4 buc.
4. Pigtusate i ten ot aimealll T ., ..o womimmiiminamsisaismmmmmmstrsmir e messtssestesssseomsmbes s 4 buc
5. Procurare si montare cot fonta ZinCath 2  .........ovvieeeeeeeeeeeeeee oo 16 buc
6. Procurare si montare aparentd t€ava PPR 32 MM, .....o.ovovooeoeremeoeeoeoeooeooeooo 6,00 ml,
7. Procurare si montare aparentd teava PPR 25 MM, .....o.ovvvvreveireoeoeeoeoeoooooeoeoeoooo 6,00 ml.

8. Carotare in plansee cu grosime 20 cm. dn > 50 MM. .......ovveeemoooieooooo 2 buC.
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Sripuhpeti pereli de widiirie dn. 5 S0 BUBL. oo i smissi st s rmreers 6 buc.

Material marunt: banda Teflon, cAnepa etansare, mufe, coturi, vaselind,etc.

Desfacere locala tencuieli si spargere zidarie de CAAMIAA ......c.coveviviviriieieiiiieeeeee e 6,00 mp.
20,00 x 0,30
Spilae suptafeis destlicute f BeSROPRIILE ..usmommiimsmsmmimsmesisss s s s SR sansstsanasanss 6,00 mp.
Procurare i montare locala plasa fibra de sticla, reparatii tencuieli .........o.ooveereevevvereeeerrnnnn, 6,00 mp.
Tencuieli locale suprafefe deSCOPELILE ........cccvvireriuiireiecesiceeeseseeseeseesssssssssnsssssesssensssssssnses 6,00 mp.
Aplicare strat morsa glet si zugrdveli lavabile, tencuieli reparate si suprafete limitrofe .......... 14,00 mp.
Finisaje glet, tencuieli reparate si suprafete HMitrofe..........c.o.coeeeeerreriseeeeeeeeeeee oo 7,00 mp.
Zugraveli locale, lavabile T dOUA SEEATUIT vevveveeeeee ettt 7,00 mp.
Desfacere gresie si faianta deteriorate de carotare plangeu si strapungeri zidarie ...................... 5,00 mp.
Desfacere sapd si tencuiala strat SUPOTE PLACAIE ........cuvvevevvereeeeeeeeeeeeeeeee e eee e oo 5,00 mp.
Procurare si turnare sapa si tencuiald strat SUPOTt PlACATE ...........cceueviveeeeeeireeee e eeee e 5,00 mp.
Procurare si montare gresie, faiantd inclusiv adeziv, chit, distantiere .............cocoovvverevevevernennn. 5.00 mp.
Montare si demontare scheld metalica tubULArA ..............cooovvveviiiieeieiiereee e 40,00 mp.
Proba presiune si functionare instalatie sanitard $i hidranti ...........ocococoveeveveeereeereeeeeenna, 200,00 ml.
(100ml. x2)

Transport moloz, deseuri metalice
Transport materiale prin purtare directi

Transport auto, materiale semifabricate

Precizari

O conditie obligatorie pentru efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, pe langa realizarea
cantitativd si calitativa a lucrarilor cuprinse 1n caietul de sarcini, este asigurarea Sfunctiondrii in
conditii optime a instalatiei sanitare cuprinsd in traseul reparatiilor precum si alimentarea cu
apd a hidranfilor cuprinsi in reparatii.

Deseurile rezultate in urma lucrarilor vor fi evacuate de catre executant in prealabil receptiei la
terminarea lucrérilor.



3. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul caiet de sarcini

* Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedurd este executia lucrarilor de intretinere si
refacere asa cum au fost descrise mai sus, si include:

a) achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare pentru executia lucrarilor, insotite
de documentele care atest3 calitatea materialelor, cerificate de garantie sau de conformitate,
etc.

b) transportul la santier a oricdror materiale si oricaror echipamente de lucru necesare pentru
executia lucrarilor.

¢) orice consumabile necesare pentru executia lucririlor.

d) intretinerea normald si extraordinard a lucririlor pani la receptionarea acestora de citre
autoritatea contractanta.

e) activitai i consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demonta-
rea si indepértarea oricaror lucréri sau activititi provizorii.

Durata contractului decurge de la data semndrii de ccitre ambele pdrti dupa constituirea garantiel
de buna executie, emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului si isi
produce efectele pani la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrdrilor contractate
si eliberarea garantiei de buna executie.

Durata de executie estimata a lucrérilor de reparare instalatie hidranti este de 20 de zile.

Defectele si lipsurile constatate in perioada de garantie trebuie aduse la cunostiinta Executantului
iar acesta, in termenul comunicat de citre autoritatea contractanta prin Notificare, este obligat

sa trimitd reprezentantul sdu la fata locului si si constate defectiunea in cel mai scurt timp posibil
dar nu mai tarziu de 3 zile, in functie de natura si gravitatea defectiunii, comunicand autoritatii
contractante termenul de realizare a acestora.

Durata de realizare a lucrarilor de reparatii constatate in perioada garantiei: 5 zile lucriitoare.
Termenii si conditiile Contractului includ o garantie pentru executia lucrérilor de reparatii de 24
de luni de la data semnarii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, firi obiectii.

Receptia lucrarilor se va realiza in dou etape, dupa cum urmeaza:

Etapa I-a: receptia la terminarea lucrarilor, prin care comisia de receptie examineazi efectuarea
lucrérilor in conformitate cu prevederile contractului de lucrari, a documentatiei de executie si
ale reglementarilor specifice cu respectarea prevederilor legale.

Etapa a II-a: receptia finala a lucrdrilor, prin care comisia de receptie decide admiterea recep-
tiei in cazul in care nu se descopera existenta unor vicii, altele decat cele rezultate din exploata-
rea necorespunzitoare a lucrarilor in perioada de garantie, care pot fi inlaturate.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de citre autoritatea contrac-
tantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau legali referitoare la garan-
tia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau de orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

Executantul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarile executate vor avea calitétile declarate de
catre acesta, vor corespunde cerintelor Caiet de Sarcini si a reglementrilor tehnice in vigoare si nu
vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare conform
conditiilor normale de folosire.

In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de autoritatea con-
tractantd, de a executa toate lucririle de remediere a viciilor si a altor defecte a ciror cauzi este ne-
respectarea obligatiilor asumate prin semnarea Contractului.



Executantul are obligatia de a executa toate activititile de remediere pe cheltuiala proprie, in
cazul in care sunt necesare din cauza:
-utilizérii de materiale, produse sau a unei manopere neconforme cu prevederile prezentului Caiet de
Sarcini; sau,
-neglijentei ori neindeplinirii de citre executant a oricdirei dintre obligatiile explicite sau implicite
care i revin.
[n cazul in care Executantul nu executi lucririle de remediere, autoritatea contractanta este indrep-
tatitd sd angajeze si sa plateasca alt executant.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de citre autoritatea contractanta din suma
cuvenitd Executantului, retinuta sub forma de garantie de buni executie.

4. Elaborarea ofertei

Oferta tehnica se va prezenta sub forma de deviz ofertd pentru lucrarile solicitate.
Devizul oferté va fi intocmit respectind prevederile legale cu privire la intocmirea devizului si va
contine devizul general insotit de formularele C6, C7, C8 si C9.

Director General
Adj. Ec.
Camelia Halapi
s 4 Sef Serviciu
C %a 6 o Ad-rea Patrimoniului,
Tehnic, Ad-tiv.
Marius Pandele

fntocmit,
Hudac Adrian

e —



Total general cantitdti lucrdri

Reparare instalatie hidranti,
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatricd nr. 1 Lugoj

Deviz fara valori

Nr.  Denumirea lucrarii UM. Cant. Pret  Total
Crt. unitar

1. Demontare discontinu / pe portiuni
instalatie sanitara ml. 22
(imbindri la instalatia sanitard in grup sanitar parter
limitrof hidrant nr. 2, instalatie hidrant in perete)

2. Proc. si montare aparenta teavi zincatd sudati 2 « ml 20
3Pmcurare 51 mo n tale rac ord Oland e Zfonta . chata 2 i b uc ................. 4 .....................................
4Procurare Slte uﬁm taz m cata 2” ....................................... b uc ................. 4 .....................................
sprocu rare 51m0 m arec otfoma Z m cataz oo b uc ................ 1 6 .....................................
6 Proc Slmontare aparema teavaPP R 3 2 mm .. ................... m 1 .................. 6 .....................................
7Proc 51montareaparentateavappstmmml .................. 5 ..................................
8 . Camtare m plansee Cu grOSIme 20 Cm d n - 50 mm ....... buc ................ 2 ......................................

9 . Strap u n g e n perep de Zl d ﬁrle d n >50 mm ...................... buc ................ 6 .....................................
10Mat enal mamntbanda Teﬂon : canep .E.l y etansare e iabosnees asionstiscas

mufe, coturi, vaselin, etc.

11. Desfacere locald tencuieli si mp. 6
spargere zidarie de caramida

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

13. Procurare si montare locala plasi fibra de sticla mp. 6
pt. reparatii tencuieli

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



...............................................................................................................................................................

18. Desfacere gresie si faianta deteriorate de mp. 5
carotare planseu si strapungeri pereti

20. Procurare, aplicare sapd si tencuialad mp. 5
strat suport placaje

21. Procurare, montare gresie si faianta, inclusiv mp. 5
adeziv, chit, distantiere

................................................................................................................................................................

23. Proba presiune si functionare instalatie sanitara ml. 200
st hidranti

................................................................................................................................................................

Total Ix 1,2 ( cceficient de tCapIBIlAtIE ) .. e oo msss mommmmasmmmasss
BN B oo o oo rsmuminisinatisusdestinees fomcusasies o e B S S S A RS i

intocmit,
Hudac Adrian



